CEVAK a.s., laboratof Rychnov nad Kné&znou
Na Sadkach 1799, 516 01 Rychnov nad Knéznou, telefon 722 950 129

podet stran: 2 Protokol o zkouSce strana &islo: 1
vzorek gislo: 42975 25188/2023 tisk: Ing. Hana Hamplova

misto odbé&ru: Cermna nad Orlici, Restaurace U Krtka, &p. 23

zadavatel:  AQUA SERVIS, a.s.
51601 Rychnov nad knéZnou

odbér: prosty
postup odbéru:  SOP 102 - pitna voda
vzorkoval: Ku€erova Vendula datum odbéru: 4.12.2023

¢as odbéru: 11:00
zdroj: vodovodni sit’
rozsah: 252 kraceny podzemni datum pfijeti vzorku: 4.12.2023
ddvod analyzy: kontrola datum provedeni analyz: 4.12.2023 - 8.12.2023

Ukazatel Jednotkal Hodnota U | ZkuSebni metoda | Limit Typ limitu| Hodnoceni

Barva mal Pt <5 SOP 39 20 MH vyhovuje
zékal ZF(n) 0,48 10% |SOP 21 5 MH vyhovuje
Pach pfijatelny SOP 19 pfijatelny MH vyhovuje
Konduktivita mS/m 40,1 3% |SOP 22 125 MH vyhovuje
pH 78 0,2 |SOP23 6,5-95 MH vyhovuje
CHSK-Mn mg/l <0,30 SOP 25 30 MH vyhovuje
amonné ionty mg/l <0,05 SOP 10 0,50 MH vyhovuje
Dusitany mg/l <0,005 SOP 4 0,50 NMH vyhovuje
DusiCnany mg/l <5,0 SOP 5 50 NMH vyhovuje
Chut prijatelna SOP 19 prijatelna MH vyhovuje
Chlor volny mg/l 0,04 10% |SOP 17 0,3 MH vyhovuje
Teplota °C 11,0 05 |SOP18 8-12 DH
Zelezo mg/l <0,03 SOP9 0,2 MH vyhovuje
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 40% |SOP 36 0 MH vyhovuje
Escherichia coli KTJ/200ml 0 40% |SOP 36 0 NMH vyhovuje
Pocty kolonif pfi 36°C KTJ/Aml 0 25% |SOP 40 20 MH vyhovuje
Pocty kolonif pfi 22°C KTJ/Aml 0 25% |SOP 40 200 MH vyhovuje

Hodnoceni bylo provedeno dle vyhlasky 252/2004 Sb. v platném znéni.
NMH - nejvy3si mezn4 hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ené hodnota.
PFi hodnoceni dle vySe zminéné vyhlaSky bylo pouZito rozhodovaci pravidlo ,Sdilené riziko“, kde nejistota stanoveni neni zohledfovana.

konec vysledkové ¢asti protokolu o zkouSce

Prehled zkuSebnich metod:
SOP 10 (CSN 1SO 7150-1)

SOP 17 (CSN EN ISO 7393-2)

SOP 18 (CSN 75 7342)

SOP 19 (CSN EN 1622)

(

(

(
SOP 21 (CSN EN ISO 7027)
SOP 22 (CSN EN 27888)
SOP 23 (CSN 1SO 10523)
SOP 25 (CSN EN 1SO 8467)
SOP 36 (CSN EN SO 9308-1)
SOP 39 (CSN EN IS0 7887)
SOP 4 (CSN EN 26777)
SOP 40 (CSN EN IS0 6222)
SOP 5 (CSN 75 7455)
SOP 9 (CSN ISO 6332)
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Laboratof je drzitelem "Osvédceni o spravné €innosti laboratore" ¢. 534.

Na polozky oznacené 1) se osvédceni nevztahuje. Ukazatele oznacené s) byly zpracovany externim dodavatelem.

U - rozS8ifena nejistota je sou€inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida
pravdépodobnosti pokryti asi 95%.

Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze zkouSeného vzorku.
CEVAK a.s.
Severni 2264/8, 370 10 Ceské Bud&jovice
1¢: 608 49 657 DIC: CZ60849657

Vystaveno dne: 8.12.2023 zapsana’ v OR U KS'C Budéjovice
ogdil B, viozka 657

Ing. Hana Hamplova
F.1.9.1 vedouci laboratore



